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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMOENERGETICE

L ELEMENTE GENERALE

* Denumirea obiectivului de investitii: "Inlocuire cazane incalzire cu functionare pe combustibil
solid cu cazane functionand cu gaze naturale aferente caminului cultural, a sdlii de festivitdyi,
a scolii gimnaziale Gherdegti si a gradinitei”

= Obiect 3: Scoali gimnaziald Gheriesti corp A si B

»  Amplasamentul: loc. Gherdesti, com. Gherdesti, jud. Neamt

* Beneficiarul investitiei: COMUNA GHERAESTI

* Elaboratorul proiectului: S.C. DKR PROIECT S.R.L. Roman

» Faza: PTh

= Nr. proiect: 580/2021

*  Data: 10.2021

Prezenta documentatic a fost intocmita in vedera stabilirii solutiilor tehnice de inlocuire a
instalatiilor termoenergetice aferente obiectivului “Inlocuire cazane incalzire cu functionare pe
combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale aferente ciminului cultural, a sdlii de
Jestivitdfi, a scolii gimnaziale Gherdegti si a grddinifei” - Obiect 3: Scoalii gimnaziali Gherdesti corp
A si B amplasat in loc. Gheraesti, com. Gheriesti, jud. Neamt.

IL. PREMISE DE CALCUL

Calculul necesarului de caldura s-a efectuat in baza SR 1907/1-14; 1907/2-14 pentru zona
climaterica II1, cu Tex= - 18°C §i pentru temperaturi interioare de calcul conform destinatiei incperilor

Dimensionarea conductelor s-a efectuat in baza vitezelor recomandate conform tabelelor in vigoare
din I 13 — 2015, pentru incdlzirea cu apa caldi 70°C — 50°C, circulatie prin pompe.

M.  SITUATIA EXISTENTA

Centrala termica existenta amplasata in spatiul special amenajat deserveste corpurile A si B ale
Scolii Generale cu clasele I-VIII Gheraesti.

Centrala termica unde se preparé agentul termic are in componenti:

- 2 centrale termice de pardoseala cu functionare pe combustibil solid, avand P = 99 kW

- Pompe de circulatie;

- Vas de expansiune 300 litri;

- Vas de expansiune 18 L;

- Statie de dedurizare 1.00 mc/h;

- Distribuitor — Colector D=108 mm;

- Pompa recirculatie cazan D=1.31 mc/h; H=1.0 mCA;

- Pompa circulatie retur cazan D=4.37 mc/h; H=2.0 mCA;

- Pompa dubla circulatie agent termic incalzire D= 6.5 m¢/H; H=1.5 mCA,;
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- Pompa dubla circulatie agent termic incalzire D = 2.5 mc/H; H=1.5 mCA;
- Butelie de egalizare a presiunii cu diametru de 219 x 4,5;

IV. SITUATIA PROPUSA
Se propune inlocuire cazanelor existente ce functioneaza cu combustibil solid (lemn) cu cazane cu
cu functionare pe gaze naturale.

Necesarul de caldurd pentru preparare agent termic pentru incilzire calculate initial este de 200 kW,
identic cu necesarul calculate ptr dimensionarea centralei termice pe lemn. Pentru deservirea instalatiilor
de incdlzire si preparare apa calda se vor inlocui cazanele existente cu 2 cazane de pardoseala de 110 kw
fiecare, cu arzator inclus, functionand pe gaze naturale, in condensatie.

Corespunzator necesarului de cdldura in centrala termica sunt inlocuite urmatoarele echipamente:

- 2 Cazane de pardoseala cu Pnominal=110 kw functionand cu gaze naturale — in condensatie;

- 2 pompe simple circulatie agent termic incélzire la centrala - 70/50°C; D= 4.5 mc/h; H=1.5 mca;
- 2 pompe simple recirculatie agent termic incdlzire la centrala - 70/50°C;, D=1.45 mc/h; H=1.5
mca;

Restul echipamentelor din centrala se vor pastra. Deasemeni se vor inlocui segmente din conducte
si armaturi, corespunzator echipamentelor propuse.

Instalatiile tehnologice se executd cu tevi din otel trase cu diametre cuprinse intre 3/4”- 76 mm.

Gazele de ardere se evacueaza prin cosul de fum existent avand D= 400 mm. admisia aerului de
ardere se va face prin grilele de ventilare.

Toate instalatiile tehnologice vor fi izolate termic si protejate cu tabla inox.

intrucat cazanul functioneazi cu gaze combustibile, au fost asigurate toate masurile impuse prin
Normele tehnice NTPEE 2008 privind conditiile de instalare:

- suprafata golurilor de detenta 0,05 m*m® volum net de incipere dar nu mai putin de 0,02

m?/m? daca se monteaza detectoare automate de gaze;

Madsuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al rezistentei si stabilititii

S-au asigurat:

» Rezistenta mecanici a elementelor componente ale instalatiei de Incélzire (conducte, armaturi,
corpuri de incélzire etc.) la presiunile, temperaturile, variatiile de temperaturd si la eforturile
care pot aparea in interiorul instalatiei in timpul exploatarii:

v’ Presiunea de incercare, in functie de presiunea nominald, este — pentru diferite elemente
componente ale instalafiei urméatoarea:

= Conducte si racorduri: 2 X Pn;
= Armaturi; 1,5xPn

= Radiatoare, convectoare: Pn
v’ Temperatura maximi admisibild in instalatii de incilzire cu api caldd, cu conducte
metalice:
» T=115°C.
v Pentru instalatii de incdlzire cu apd caldd preluarea dilatdrilor este asigurati pentru
urmétorul domeniu:
» Temperatura minimi: 0°C;
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* Temperatura maximd: temperatura agentului termic pe conductele de tur: Td = 115
oC.
v’ Forfa limitd care nu produce deterioriri elementelor instalatiei (deformatii permanente,
pierderi de etangeitate, rupturi) dupd cum urmeaza:
* Conducte de api:
¢ Forfa maximd de incovoiere a conductei aplicati la jumdtate dintre
suporturi (conducte accesibile F =1000 N; conduct inaccesibile F = 500 N);
¢ Forta maxima de solicitare la tractiune (F = 40 Pn x S) Pn - presiunea
nominalad [bar];S — sectiunea de trecere a conducteifcm?]
» Conditii §i mésuri pentru asigurarea ugurinfei de interventie pentru manevrare, control,
intretinere §i reparatii la instalatia de incilzire:
v' Accesibilitatea organelor de comandid si reglaj ale instalatiilor pentru efectuarea
manevrelor:
»  Acces liber i direct la organul de manevri,
» Tnil{ime de montare convenabila
* Prevederea de mijloace care sd permita gi sa faciliteze interventia (scéri, platforme,
pasarele).
» Conditii i masuri care si permitd o buni integrare a instalatiei in cladirea deserviti si care si
asigure rezisten{a instalatiei la eforturi rezultate din conlucrarea elementelor de constructii:
v Asigurarea deplasirii conductelor la dilatare si protejarea trecerii lor prin perefi si plansee;
v Distante minime Intre coloani si corp de incilzire;
v Inil{imea maxima a coloanelor fird compensatori de dilatare

Misuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al securitditii la incendiu

S-au asigurat:
» Reducerea riscului de izbucnire a incendiului prin modul de realizare si amplasare a
functiunilor gi elementelor componente ale instalatiei de incalzire:

v’ Distantele minime intre corpurile de incilzire si elementele de constructie:

Elemente de | Temperatura nominald a agentului termic
constructie sub 95°C 96...115°C

Pereti si plansee S5cm 10cm

Pardoseli 8 cm 10cm

Dotarea cu detector de gaze amplasat in camera centralei termice

Orificiu de aerisire suplimentar pentru camera centralei termice

Pentru perioada de executie a lucrdrilor, masurile PSI vor fi stabilite de cétre executantul
lucrdrilor, conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructie si instalatii aferente acestea C 300/93.

vV V

Mdsuri pentru asigurarea ceringei specifice din punct de vedere al_igienei, sanatdifii si mediului
S-au asigurat:
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» Evitarea riscului de producere sau de favorizare a dezvoltérii de substante nocive sau insalubre

de catre instalatia de incdlzire prin crearea posibilititilor de curdtire si intrefinere a

instalatiilor, fapt care s impiedice aparitia si dezvoltarea substantelor nocive sau insalubre in
incaperi.

Masuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al sigurantei in exploatare

S-au asigurat:

» FEtangeitatea la apd a elementelor componente ale instalatiei de incdlzire centrald pentru
evitarea pericolului de oparire:

v’ Presiunea apei la care pot apirea neetangeititi la elementele instalatiei de incélzire cu apa
calda, dupd cum urmeazi;

» [a incercarea in laborator:;

¢ Conducte g1 racorduri. 12 bar;
Robinete 9 bar;

0
¢ Corpuri de incalzire 6 bar;
O Serpentine si registre detinate a fi inglobate 16 bar.

» Laincercarea in situ:
¢ Parti din reteaua de conducte: 1,5 x Ps — dar nu mai putin de 6 bar
0  Ps— presiunea de serviciu (de regim) a instalatiet;
¢ Instalatia de incélzire in ansamblu (1,5 x Ps — dar nu mai putin de 5 bar,
pentru instalatiile aparente sau mascate, cu finisaje obisnuite);

Masuri pentru asigurarea cerintei specifice din punct de vedere al protectiei impotriva zgomotului
S-au asigurat:

» Conditii optime necesare desfagurdrii activitatii in incdperi prin limitarea zgomotului produs
de instalatiile interioare de incalzire:
v" Limite admisibile ale nivelului de zgomot admis in birouri este de 45dB (A);
v" Solutii constructive pentru limitarea zgomotului produs de instalatii:

» Intre bratiri si conducte se vor intercala fasii de materiale fonoizolatoare (pasli, azbest,
cauciuc)

Masuri pentru_asigurarea_cerintei_specifice din punct de vedere al economiei de energie si_izoldrii
termice

» Prevederea miasurilor care sd permita reglajul sarcinii termice de incalzire in functie de variatia
parametrilor climatici exteriori §i de conditiile locale:

v" Livrarea agentului termic cu temperatura corespunzitoare graficului de reglaj al sarcinii
termice (cantitativ, calitativ sau mixt);

v' Posibilititi de comanda a incalzirii de catre utilizator.
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» Asigurarea unei eficiente termice ridicate a corpurilor de incalzire printr-o incircarea termica
corespunzatoare a metalului pentru durata de viatd a corpului de incélzire:
v' Radiatoare din otel: 600W/kg x an;

Masuri pentru asigurarea altor cerinte specifice

» Asigurarea posibilititilor de satisfacere a diferitelor situafii ce pot apdrea in exploatarea
instalatiilor de incélzire centrala:

v" Gruparea consumatorilor pe ramuri etc.;

v Obligativitatea existentei instructiunilor de exploatare.

» Asigurarea rezistentei finisajelor elementelor accesibile de instalatii la diversi agenti care
intervin in utilizare:

v’ Straturi de finisaj rezistente la: socuri, zgarieri, frecare, apa i solventi (pentru curdtire) etc.

» Asigurarea unei funcfionalitdfi corespunzatoare a retelei de conducte pentru mentinerea
continuititii in functionare a instalatiei de incélzire:

v" Misuri i conditii de montaj a conductelor care si favorizeze continuitatea in functionare:

» Pante de montaj;
* Dispozitive de dezaerisire,
» Ramificatii etc.
» Durata de viatd in care instalatia isi pastreaza performantele:

v' Clase de durate minime de serviciu in care se incadreazi instalatiile de incdlzire, in

ansamblul lor :
» 25 ani
» Rezistenfa robinetelor de inchidere din instalatie la manevre repetate de inchidere si
deschidere.

v Numarul de cicluri repetate de inchidere si deschidere pe care robinetul le poate suporta
fara a se deteriora:

" Minimum 30.000 de cicluri.
» Rezistenfa suprafefelor elementelor de instalatii la coroziunca datd de agentin chimici si
atmosferici:

v’ Evitarea amplasirii elementelor de instalatii in medii corosive;

v' Compatibilitatea naturii materialelor cu mediul de amplasare i conditiile de functionare;

v Tratarea suprafetelor exterioare i interioare a elementelor de instalatii contra coroziunii
(grunduire, vopsire etc.);

v" Conditii privind protectia la actiunea agentilor atmosferici (inghet).

» Economicitatea, exprimati de costurile instalatiei:

v" Economicitatea unei instalatii nu trebuie consideratd separat ca un scop in sine, ci trebuie
avutd n vedere in ansamblul celorlalte categorii de exigentd care determind calitatea
instalatiei.

» Aspectul estetic al suprafetelor vizibile ale elementelor de instalatii;

v' Conditii de calitate ale aspectului suprafetelor elementelor de instalatii care se monteazi
aparent (corpuri de incdlzire, conducte §i armdturi, canale de ventilare, guri de aer,
conducte ec.), referitoare la:
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n culoarea si omogenitatea culorii;

. stralucire;

. planeitatea suprafetelor, rectitudinea muchiilor;

. aspectul suprafetelor (defecte: fisuri, giuri, exfolieri etc.);
. gradul de murdirie.

Ny

» Conditii privind montarea mascatd sau aparentd a elementelor de instalatii (corpuri de
incdlzire, conducte gi armaturi) in functie de destinatia inciperilor.

V. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executia lucrdrilor se vor respecta masurile de protectie, sigurant si igiena muncii.

in exploatarea lucririlor se vor respecta instructiunile privind exploatarea instalatiilor realizate din
polipropilena.

De asemenea in execufie §i in exploatare se vor respecta toate masurile de tehnica securitaii
muncii §i protectie a muncii cuprinse in normativele pentru protectia muncii pentru constructori:

v' “Normele republicane de protectie a muncii in constructii si in incéiperi, in care se desfigoara

procesele de munca”;

v “Norme de igiend a muncii”;

v' “Cladiri auxiliare $i organiziri de santier”;

v' “Tehnica securitaii muncii privind incircarea si descircarea, transportul, manipularea si

depozitarea materialelor”,

v’ “Tehnica securitdfii muncii privind cercetarea, proiectarea, executarea si exploatarca
instalatiilor, utilajelor si maginilor”;
“Tehnica securititii muncii privind prevenirea si combaterea incendiilor si autoaprinderilor”;
“Repartizarea personalului pe locuri de muncd gi instructajul de protectie a muncii”. De
asemenea, se vor respecta normele departamentale de protectie a muncii in transporturi auto.
“Norme de protectiec a muncii la constructii civile gi industriale”;
“Executarea instalatiilor tehnico — sanitare si de incélzire™;
“Masuri generale”;
“Lucrdn de montaj — conducte si utilaje”;
“Incercarea conductelor”;
“Tehnica securitdfii muncii privind executarea sipaturilor la suprafata solului”.

NN

NN NN

Lista normelor de tehnica securititii gi protectic a muncii nu este limitativd, la executie si in
exploatare, executantul si personalul de exploatare avand obligatia si respecte toate misurile de tehnica
securititii §i protectie a muncii pentru a evita orice accident.

VL.  PREVEDERI NORMATIVE

Lucrdrile cuprinse in documentatie respecta prevederile prescriptiilor:

113/15 Normativ pentru proiectare si executie a instalatiilor de incilzire,
P118/99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului;

6
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GP 051/2000 Ghid de proiectare a centralelor termice mici;
NP 016/1997 Normativul privind proiectarea cladirilor pe baza cerintelor conform legilor 10/95;
OMI 775/98 Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor.

VII. INSTRUCTIUNI DE EXECUTIE SI EXPLOATARE

Toate lucrdrile de instalatii interioare aferente constructiilor vor corespunde din punct de vedere a
calitatii exigentelor Legii 10 privind calitatea in constructii.

La terminarea lucririlor de instalatii acestea se vor supune tuturor proceselor specifice inainte de
punerea in functiune (proba la rece, la cald si proba de eficacitate).

Dupid efectuarea acestor probe, intregul ansamblu va fi predat beneficiarului pe baza de proces
verbal de receptie.

Intocmit
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATII TERMICE/TERMOENERGETICE

»  Denumirea obiectivului de investitii: "Inlocuire cazane incalzire cu functionare pe combustibil
solid cu cazane functionand cu gaze naturale aferente ciminului cultural, a sdlii de festivitdi,
a scolii gimnaziale Gherdesti si a gradinifei”

*  Obiect 3: Scoala gimnazialid Gherdesti corp A si B

A. Bilant termic

Cladire — Scoala gimnaziala Gheriesti corp A si B | Necesar energie termici

Necesar de cildura ptr. incilzire Corp A 130.000 [W]

Necesar de cildura ptr. incilzire Corp B 67.000 [W] i
Rezerva pentru preparare apa calda 23.000

TOTAL: 220,000 N

Qnec.CT = 220.000W
B. Dimensionare echipamente

B1. Dimensionare centrale

Conform Normativului 113/2015 pct. 9.19 se va monta 2 cazane din otel in condensatie
corespunzatoare pentru prepararea agent termic — apa caldi, necesare pentru incélzire, aceasta avand

puterea de 110 kW. Acestea vor prepara apa calda tur/retu = 70° / 50°C folosind gazul metan si vor fi
cu ardere in condensati.

P. centrala =110 kW.

B2.Dimensionare pompe:

Pompa circulare agent cazan pentru incalzire;

Qinc. = 110000 W

D = (110000 x 0,86)/(20x974) = 4.5 m*/h;

Se propune o pompd simpld de circulatie pentru fiecare centrala ,avand 3 trepte de turatie,
realizand pe treapta medie de functionare D =4.5 m*h, H= 1,5 mCA.

Se vor inlocui pompele de circulare pe cazane cu pompe ce au caracteristicile de mai sus.

Pompi recirculare agent termic cazan incalzire;
Qinc. = 110000 W
D = (110000 x 0,86 x 0.30)/(20x974) =1.45 m’/h;
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Se propune o pompa simplad de circulatie pentru fiecare centrala ,avand 3 trepte de turatie,

realizand pe treapta medie de functionare D = 1.45 m*h, H= 1,5 mCA.
Se vor inlocui pompele de recirculare pe cazane cu pompe ce au caracteristicile de mai sus.

B3. Sistem expansiune

Ptr instalatia de incélzire

Vinst.= {[30x(220000) x 0,86]/ 1000} = 5676 litri

AV = 5676 x [(1,0290/1,0004)-1] =162 litri

P min.= (Hel+1,5)/ 10=(8+1,5)/10 =1.65 bar; P min.absolut = 1.95 bar

Pmax. = 4 bar; P max.absolut = 5 bar

V =(1,1 x AV)x[1/(1-Pmin.absolut/Pmax.absolut)] = (1,1x0,162)x(1/(1 -1.95/5)) = 0.292 m°

Se poate utiliza vasul de expansiune inchis existent ce are capacitate de 300 1,

Ptr cazane

Vet = 200 litri

AV =200 x [(1,0290/1,0004)-1] = 2.77 litri = 0.00600 mc

P min= (Hcl+1,5) / 10 = (8+1,5)/10 =0.95 bar; P min.absolut= 1.95 bar

Pmax. = 4 bar; P max.absolut= 5 bar

V =(1,1 x AV )x[1/(1-Pmin.absolut/Pmax.absolut)] = (1,1x0,00600)x(1/(1-1.95/5))= 0.0108m*

Se pot utiliza vasele de expansiune existente care au capacitate mai mare decat ce rezulta din

previar de calcul.

B4. Supape de siguranti pentru cazane
in ipoteza ci accidental unul dintre cazane intrd in functiune cu robinetii inchisi, intreaga putere
este folositd la producerea aburului.

Debitul de abur produs:
=2 [kg/h]
r

- Q=110 x 3600 [kJ/h] - putera termica a cazanului,
- 1=2121 [kl/kg] —cildura latentd de vaporizare a apei;
G =110x3600/2121=186.70

Capacitatea de evacuare a supapei de siguranta pentru abur:

G =1.61-q-y-As /J—'l'—sij—l[kg/h]

in care;
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a = 0,4 - coeficient de curgere a supapei;

vy = 0,45 - coeficient de dilatare a fluidului;

pr = 3.0 [bar] - presiunea maxima de reglare marcata pe supapa;
V1=0,38 [m?%kg] - volumul specific al aburului la presiunea 1,1« pr+ 1

Rezulta aria minima a supapei de siguranta:

A= S

1. 6 1.&.\4}.\/:]_':,]._\‘;[.:.{:1

1
A=191.5 [mm?]

Diametrul interior al supapei se calculeazi cu formula:

D= ,/M[mm]
T

D=15.61 [mm]

Se adoptd cate doud supape de sigurantd de 1" pentru cazan.

BS. DIMENSIONAREA SUPRAFETEI MINIME DE EXPLOZIE — centrale pe gaze
naturale

S=10,05mp x Ver = 0,05 x 33.9x2.9 =540 mp
Suprafata vitrata necesare este 5.40 mp.

B6. GRILA AER PROASPAT PENTRU ARDERE-centrale pe gaze naturale

Suprafata minima necesara este de:
Snec=0.0025x33.9x2.9 = 0.24 mp

Proiectant,
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR PE SANTIER
INSTALATII TERMOENERGETICE IN CENTRALA TERMICA

LUCRAREA: Proiect nr. 580/2021 — faza: PTh
"“Inlocuire cazane incalzire cu functionare pe combustibil solid cu cazane functionand cu gaze naturale
aferente caminului cultural, a sdlii de festivitdti, a scolii gimnaziale Gherdesti si a gradinitei”
Obiect 3: Scoald gimnaziald Gheriesti corp A si B
AMPLASAMENTUL: loc. Gherdesti, com. Gheréesti, jud. Neamt

BENEFICIAR: COMUNA GHERAESTI Reprezentat prin: ...........cooooveennee.
PROIECTANT: S.C. DKR PROIECT SR.L. Roman  Reprezentat prin: ing. Verginica Plesca
EXECUTANT: ... ; Reprezentat prin: ..o

in conformitate cu:
- LEGEA NR. 10/1995 privind calitatea in constructii;
- REGULAMENTUL privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu H.G. 272/1994;
- ORDINUL M.LP.A.T. nr. 1/ISC/12.03.92 privind asigurarea calititii la realizarea probelor de presiune
la conducte si rezervoare;
- NORMATIV C 56-85 pentru verificarea calitdtii §i receptia lucrdrilor de constructii i instalatii
aferente; INSTRUCTIUNI pentru verificarea calitdfii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si
instalatii aferente; MODIFICARI la instructiuni;
- Instructiuni, ordine, ordonante, hotdrari emise de M.L.P.T.L. Bucuresti i GUVERN precum §i norme
tehnice (STAS-uri, normative, caiete de sarcini) in vigoare la data executiei; se stabileste de comun
acord prezentul program pentru controlul calitatii.

Programat
. Cine
. Documentul scris cese | .
Fazele de lucriri care se incheie: intocmeste: Nr. si data
verifica sau se receptioneazi ) I- actului incheiat
g PVTL - proces verbal n
Nr. calitativ §i pentru care se - . Inspectoratul in urma
. ; de trasare lucriri N . o e
crt. | intocmesc documente scrise de in constructii efectudrii
PVLA proces verbal . o se
atestare lueriiri ascunse B-Beneficiar verificarii
a calitatii PV - proces verbal E-Executant conf.graficului
P P-Proiectant de executie
0 1 2 3 4
1. | Trasarea lucrarilor, corelarea
intre detalille de constructii P.V.T.L. B+E
montaj
2. | Predare-primire front de lucru,
se va intocmi fisa de semnituri P.V. B+E
3. | Calitatea executiei tuturor registru de E+B
operatiilor care devin ascunse PV.LA.
La verificare se va prezenta
4. | Efectuarea unor lucrari speciale P.V. B+E
(suflare cu aer, spélare, etc.)




SC DKR PROIECT SRL, Loc. Roman, Jud Neamt

Tel 0724332576 e-mail- verginicaplesca@yahoo com

CUI RO24834399, 1/27/1784/2008
Cont: ROB6TREZ4925069XXX003656
RO95 INGB 0000999906807534

Programat
Documentul scris ce se Cine
Fazele de lucriri care se incheie: intocmeste: Nr. si data
verifici sau se receptioneazi ) I- actului incheiat
o e . PVTL — proces verbal .
Nr. calitativ si pentru care se - . Inspectoratul in urma
" . de trasare lucrari N . -
crt. | intocmesc documente scrise de in constructii efectudrii
PVLA proces verbal . e e
atestare lucriri ascunse B-Beneficiar verificarii
a calitatii PV — proces verbal E-Executant conf.graficului
P P-Proiectant de executie
0 1 2 3 4
inclusiv anexa
5. | Probarea instalatiei (conducte, P.V. I+E+B+P
armdturi, utilaje)-la rece
(etangeitate)-fazii determinanta
6. |Idem, lacald P.V. E+B
7. | Control pe santier in timpul dispozitie de santier E+B+P
executiel
(la solicitarea beneficiarului)

NOTA:

1. Din documentul incheiat trebuie si rezulte ci sunt asigurate conditii corespunzitoare care si permiti
executia lucrérilor de montaj conducte, armituri etc. in conformitate cu prevederile din prescriptiile si
tehnologiile de executie, se apreciazi ci materialele si echipamentele ce urmeazi a se monta, nu vor fi in
pericol de deteriorare ca urmare a evolutiei ulterioare a lucririlor de constructii.

2. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului previzut in coloana 2.

3. Executantul va anunfa in scris ceilalfi factori interesati pentru participarea cu minimum 10 zile
inaintea datei la care urmeaz3 a se face verificarea.

4. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.

BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,
(DIRIGINTE) (SEF PROIECT) (SEF SANTIER)
leroinvica Plesca
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