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INCALZIRE OL@ 11/4"

CTA LEGENDA
1 - SUPORT CONDUCTE PENTRU PERIOADA DE MONTAJ
2 - NiSIP COMPACTAT V
3 - MATERIAL DE UMPLUTURA COMPACTATA

{100

4 - BANDA DE MARCAJ

140

NOTA

- SUPORTII PENTRU ASEZAREA TEVILOR IN SANT SE VOR
AMPLASA LA O DISTANTA DE 2-3m, ASTFEL INCAT MANSOANELE
— SA FIE LIBERE PENTRU EFECTUAREA OPERATIILOR DE
270 1| 340 | 270 IMBINARE S| IZOLARE LOCALA LA EXECUTIE.
880 mm - DUPA REALIZAREA PATULUI DE NISIP, SUPORTIl SE POT
REFOLOSI PENTRU ALTE TRONSOANE DE RETEA TERMICA
RAMASE DE EXECUTAT.

$100]
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LEGENDA

-TRASEU INCALZIRE, PROIECTAT, AMPLASAT DIRE
PAMINT (CONDUCTE PREIZOLATE)

CR - CAMIN RACORD

2%40/110 - DIAMETRU CONDUCTE TUR-RETUR INCALZIRE DI
X NEAGRA DE OTEL, TERMOIZOLATE SI CU PROTEC

TERMOIZOLATIE
25060 ] - SARCINA TERMICA (W)
1 1/4" |- DIAMETRU
0,55 - VITEZA (m/s)
10.0 |- PIERDERE DE PRESIUNE LINIARA (mm/m)
15,00 |- LUNGIME TRASEU (m)
NOTA

- LA INTRAREA / IESIREA IN / DIN CLADIRI (TRECEREA PRIN F
CAMINE, CUVE) CONDUCTELE RETELELOR TERMICE SE VO
METALICE DE PROTECTIE DE DIMENSIUNI CORESPUNZATO
CAMINUL TERMIC PINA IN CUVA CLADIR!I DESERVITE) SI SE
ETANSAR! SPECIALE IN VEDEREA EVITARIl INFILTRARI! APE

- IN ZONELE DE INTERSECTIE CU RETELELE DE UTILITATI SUI

SAPATURILE PENTRU POZAREA RETELELOR TERMICE EXTE
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Conditi tehnice: |
Suprafata vitrata
| Sv.min.=3.44 mp
Grila aer proaspat
S.nec.=0.172 mp
171 130 171 28
200
527

Detaliu evacuare condens

PP 50 j MTC
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LEGENDA ARMATURI

RS R\@m - Robinet cu obturator sferic, cu flz

Rs #°§ - Robinetcu obturator sferic, cum

Ss *?b - Supapa de siguranta

RG L@ - Robinet de golire
RR [ - Clapetde retinere
FY - Filtru de impuritati tip "Y", mecar

& O

Filtru de impuritati cu cartus filtr:

V3C m;%“ - Vana cu 3 cai
LEGENDA
- Numar incapere si ter
g conventionala de calcul
22x600x1000 - Radiator din OL tip 2
O 2164 W _ O (inaltimea x lungimea)
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- Conducta agent termi
e - Conducta agent termi
Conducta apa deduriz
Conducta sistem exp:
Conducta descarcare
Sifon de pardoseala;

1

LEGENDA ECHIPAMENT

- Centrala termica murala cu putere de 42

natural, in condensatie;

- Vas de expansiune inchis cu membrana

- Vas de expansiune inchis cu memebran:

- 1 butelie de egalizare D 133x5;

- 1 statie de dedurizare volumetrica, Q=1 1

® - 1 kit admisie aer ardere/evacuare gaze ar

(® - Pompa simpla circulatie agent termic la
Q=1.85 m*h, H=1.5mCA, U=220 V..

- Pompa dubla circulatie ramura incalzire

Q=1.85 m*h, H=3.5 mCA, U=220 V..

- Furnizorul va analiza schema tehnologica p
si va introduce corectiile necesare in functie

hipamentelor achizitonate de beneficiar.

ta plangl se va citi impreund cu plan:
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- Furnizorul va analiza schema tehnologica propusa de proiectant

- Robinet cu obturator sferic, cu flanse

Robinet cu obturator sferic, cu mufe
Supapa de siguranta

Robinet de golire

Clapet de retinere

Filtru de impuritati tip "Y", mecanic

Filtru de impuritati cu cartus filtrant lavabil

LEGENDA C

- Conducta agent te
- Conducta agent te
- Conducta apa de
- Conducta sistem

LEGEND:

() - Centrala termica murala cu
naturale in condensare, sai
(@ - Pompa simpla circulatie ag
Q=1.85 m*h, H=1.5 mCA, |
(® - Pompa dubla circulatie age
Q=1.85 m*h, H=3.5 mCA,
(@ - Butelie de egalizare a presi
(8 - Statie de dedurizare volum
(8) - Vas de expansiune instalal
PN= 6 bar.
@) - Vas de expansiune CT V=

- Furnizorul va analiza schema tehnol

SC DKR PROIE\@'%?&/

C.U.L R0O24834399/ J27/1784/2008

- Vanacu 3 cai si va introduce corectiile necesare in
echipamentelor achizitonate de bene
- Prezenta plangi se va citi impreund
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Obiectiv: "Inlocuire cazane incalzire cu funclionar



BUTELE DE EGALIZARE
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